consorcioc de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN LA CONTRATACION DEL “SUMINISTRO DE MARCOS Y TAPAS
DE ARQUETAS DE REGISTRO DESTINADAS A LAS OBRAS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA DEL
CONSORCIO DE ABAS TECIMIENTO DE AGUA A FUERTEVENTURA”.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones de la
contratacion del suministro de las tapas y marcos de arquetas de registro, destinadas a las obras
de conservacion y mantenimiento de las redes de distribucion y transporte del Consorcio de
Abastecimiento de Agua a Fuerteventura { CAAF.).

2.- PERFIL DEL CONTRATISTA.

El contratista adjudicatario sera una empresa o empresario con capacidad suficiente para
suministrar el material indicado y que cumpla los condicionantes exigidos en este pliego y en las
clausulas administrativas particulares que regiran dicha contratacion.

Sera responsable de localizar los suministradores de los elementos hidraulicos recogidos en este
pliego, tramitar su traslado desde su punto de origen hasta nuestras instalaciones, calle Maximo
Escobar nimero 2, Puerto del Rosario 35.600, Canarias.

Los costes por transporte y descarga de los elementos mencionados, seran de cuenta del
suministrador, asi como la descarga, incluido grua si fuese necesario.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- Caracteristicas Constructivas
- Deben cumplir con las normas UNE EN-124:1995 * Dispositivos de cubrimiento y de cierre para
zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de
tipo, marcado, control de calidad”.

- Los marcos y tapas estaran construidos con material de fundicion ductil GGG40 segin la Norma
UNE EN 1563 y acero, segun las dimensiones detalladas a continuacion.

- Deben disponer de agujeros para facilitar extraccion de tapa.

- La fabricacion de los dispositivos de cubrimiento y de cierre debe ser de tal forma que se asegure
la compatibilidad de sus asientos.

- El estado de los asientos debe ser tal que |a estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas.
Particularmente para la clase D400.

3.2.-Revestimiento superficial

- Las piezas de fundicion llevaran un revestimiento superficial de proteccion basado en
pintura hidrosoluble de color negro.

- Tanto el Marco como la Tapa vendran pintados en color negro.

- Las tapas de fundicion llevaran fundidas en su superficie el logotipo de CAAF.

- Superficie metalica antideslizante.
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3.3.- Rebarbado

Las piezas deberan estar libres de bebederos, mazarotas, rebabas y cualquier ofro defecto
superficial que pueda perjudicar el mecanizado, y las caracteristicas de la pieza en su buena
presentacion.

3.4.- Clase, material y dimensiones

Unidades Descripcién del producto Clase Material Dimensiones
paso libre

260 Tapa y marco normalizado de 40 x 40cm. (UNE EN-124) | B125 | Fundicién. (400x400)+20
(UNE EN 1863)

260 tapa y marco normalizado de 60 x 40. (UNE EN-124) B125 | Fundicion (600x400)+20
(UNE EN 1563)

155 tapa y marco normalizado de 95 x 70. (UNE EN-124) B125 | Fundicion (950x700)+10
(UNE EN 1563)

100 Tapa y marco 700x760mm. (UNE EN-124) (UNE EN-124) | B125 | Fundicion (700x760)£10
(UNE EN 1563)

100 Tapa y marco 1275 x730 (UNE EN-124) B125 | Marco de acero y dos | (1100x800)+130
0 fres tapas de FD

100 Tapa y marco 1275x730 (UNE EN-124) D400 | Marco de acero y dos | (1100x800) +130

o tres tapas de FD

3.5.- Ensayos

Los ensayos de Las tapas y marcos se realizaran segun las especificaciones indicadas en el
articulo 8 de las Normas UNE EN 124,

3.6.- Normas de referencia

- UNE EN 124:1995 “ Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas
por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”

4.- IDENTIFICACION Y MARCADO
En las tapas de fundicién se comprobara que el marcado de las mismas sea el que prescribe la
norma UNE EN124:1995, en el que se puede leer claramente.

Identificacion del fabricante y de la unidad de produccion en que éste haya tenido lugar.

Clase apropiada

Norma EN 124:1995

Marca de un organismo de certificacion
Gravado sobre relieve logo CAAF

Todas las inscripciones deben formar parte de la misma pieza {queda prohibidas las inscripciones
remachadas, soldadas, pegadas....efc.
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5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA.

La oferta tecnica debera contener la documentacion suficiente para poder analizar y valorar las
caracteristicas del suministro objeto de la licitacion en cuestion. Para ello debera contemplar todos
los puntos recogidos en el pliego.

Cada empresa licitadora debera presentar una tnica propuesta, sin posibilidad de que la misma
incluya varias alternativas.

El licitador debera presentar ademéas estudios finformes o documentacién sobre los siguientes
aspectos:
- Ficha técnica de cada producto ofertado, en castellano, debidamente cumplimentada, sellada
y firmada por la empresa licitadora, haciendo Referencia a la norma UNE-124:1995

- Marca de calidad y/o certificacion del producto a suministrar acreditando que cumple con los
requisitos y parametros establecidos segtin la norma UNE-124:1995, correspondiendo dicha
certificacion con las caracteristicas de los elementos ofertados.

Los licitadores deberan adjuntar en la oferta econdmica, la informacién de los precios unitarios
propuestos con las sumas parciales y total, conforme con el modelo que a continuacion se detalla,
el cual debera ser debidamente cumplimentado, manteniendo invariable las unidades.

Unidades | Descripcién del producto Precios Precios Precios
Unitarios | Unitarios unitarios
propuestos

260 | Tapay marco normalizado de 40 x 40cm.| 9,50€ 2.470,00€
(UNE EN-124) B125

260 Tapa y marco normalizado de 60 x 40.| 40,50€ 10.530,00¢€
(UNE EN-124) B125

155 Tapa y marco normalizado de 95 x 70.| 105,50€ 16.3562,50€
(UNE EN-124) B125

100 Tapa y marco 700x760. ( UNE EN-124) 56,50€ 965,00€

B125
100 |Tapa y marco 1275 x730 (UNE EN-124) | 163,50€ 16.350€
D400
100 Tapa y marco 1275x730 (UNE EN-124)| 120,50€ 12.050€
B125
TOTAL 63.402,50€
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6.- CANTIDAD DE TAPAS Y MARCOS A SUMINISTRAR
La cantidad de tapas y marcos a suministrar serd de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
UNIDADES (975 UD.).

Unidades Descripcion del producto

260 Tapa y marco_normalizado de 40 x 40cm. (UNE EN-124) B125

260 Tapa y marco normalizado de 60 x 40. (UNE EN-124) B125

155 | Tapa y marco normalizado de 95 x 70. (UNE EN-124) B125

100 | Tapa y marco 700x760. { (UNE EN-124) B125

100 | Tapay marco 1275 x730 (UNE EN-124) D400

100 | Tapay marco 1275x730 (UNE EN-124) B125

TOTAL: 975 Unidades

7.- TRANSPORTE Y DESCARGA
Los costes de transporte y descarga de los marcos y tapas de arquetas de registro, seran de
cuenta del suministrador y puestos en el almacén del C.A.A.F., en Puerto del Rosario.

8.- PRECIO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El precio base de licitacion del contrato, excluido impuesto, para el suministro de tapas y marcos de
arquetas de registro, con destino a las obras de mantenimiento y conservacion de las redes de
distribucion en la Isla, sera de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (63.402,50€) excluido IGIC., siendo el tipo impositivo del 7%, esto es,
cuatro mil trescientos sesenta y seis CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON DIECISIETE CENTIMOS, (4.438,17€).

8.- PLAZO DE ENTREGA.
El plazo maximo de entrega es de dieciséis semanas (16) semanas contadas a partir de la firma del
contrato.

10. - PLAZO DE GARANTIA.
Se establecera un plazo de garantia de un (1) afio, contados a partir de la firma del acta de
recepcion de los marcos y tapas.

11.- CRITERIOS DE VALORACION
La valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa se haran teniendo
en cuenta como unico criterio el precio mas bajo.
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- CRITERIOS ECONOMICQOS: PRECIO (100 PUNTOS):

Por este criterio se concedera un maximo de setenta (100) puntos a la oferta mas ventajosa para el
Consorcio, precio mas bajo.

A la oferta mas ventajosa para el Consorcio (Oo) le corresponderan setenta puntos (100) puntos, de
modo que Po = 100, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con el presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC, de acuerdo
con la siguiente férmula:

S X
G T
)

Donde:

“Pi" es la puntuacion de cada oferta

‘Po” es la puntuacion méaxima

“00” es la diferencia entre el presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC y la mejor oferta, esto
es, el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al presupuesto base de licitacion, excluido
el IGIC fijado por la Administracion.

‘Or" es la diferencia entre el presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC y la oferta que se
valora, esto es, el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al presupuesto base de
licitacion, excluido el IGIC fijado por la Administracion.

Todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Puerto del Rosario a 05 de febrero 2015

ucion del CAAF.

Fdo. Ana M? Hernandez Gongzalez
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