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El Contrato de Suministro de membranas de osmosis inversa para los centros de produccion
de Corralejo y Gran Tarajal, se desarrollara técnicamente y se ajustara a lo que se describe a
continuacion:

SUMINISTRO MEMBRANAS CENTRQO PRODUCCION GRAN TARAJAL

1°) Caracteristicas Técnicas de las membranas:

Se conformara un sistema con 36 cajas de presion existentes en el mdodulo 2500 de la
desaladora de Gran Tarajal, donde se quieren suministrar membranas Filmtec SW30XHR-440
o similar y se suministraran con interconectores, sin el sistema ILEC.

Se propone en dicha proyeccion la instalacion de 179 membranas Filmtec SW30XHR-440 o
similar, con los siguientes parametros de funcionamiento:

Caudal alimentacion agua mar = 250 m?h.

Caudal permeado = 104,98 m®h (2.519 m3/dia).
Caudal rechazo = 145 m3/h.

Presion alimentacion = 54,52 Bar.

Presién rechazo = 53,57 Bar.

Flujo especifico medio = 10,19 Imh.

Factor conversion = 41,99%.

STD permeado = 146 mg/l.

Boro en permeado = 0,76 mg/l.

Product Specifications
Part Active Arei Maximum Operating Permeate Fiow  Stabilized Boron  Minimum Salt Stabilized Salt
Product Number f2{m3 Pressure psig {bar)  Rate gpd {méid) - Rejection % Relaction % Rejection %
SWACXHR-440¢ 237649 443741, 1,2G0 B3, $B00 {250 93 997 Q982
1. The zbove benchmark values are bassd on the follawing test condiions: 32000 ppm Rall 809 pei (5.2 MPa), T7°7 (23000, pH 8 and B% recovery.
2. Permeas fows for individual elements may vary +-20%.
3. Product specifeations may vary sichtly as improvements e implemenied
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PROYECCION ANO PUESTA EN SERVICIO
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Detalles ded Shtema

Candal de AL

Canedal de Aguas Bona al Swicme

sanbiveion @ b 1 Fraps

Precisa de Alnnennoon
Facton de fufo
Possfoncion Lhtnzea
:l\l'vﬂ Aativn ol

Elastlvacion dol Apus Seawater

25400 ;m*h

23040 mTh
3187 bar

Nt

1432083

wath Corrostional preneaiient, S0 8

i

Comversion Pase

Tewpermurn de Almemacion

ST Alnnenrachim

Niwpgro e Flunte

Fluso wspecifico tedio Fase 1

i

ikl e Ponmendo Paso |

103398 1%
AP0 %,

R IN

IUHOE R gy

agm

019 bk

Prowidny Okndtiea
Adumentscdn
Cancemdo
t Nedin
W paedi

Potenu

Famcs g Lspecilica

. " Candalde  Prewdn e Candal de Canadal do Presidn ded Candid Hf.l\m Prasion
Eraps Elamente ¢ e . N Alstenlscion Adnentzain Recwonlocaon conventrado coreststnada ke especifico e
e Elementon . . . 2 Permyondo medie Pepmicado
. e hid {haay ' s b {hary R E, s
1 SWRINHR- 19 ] 7 2RO SLED G040 [ RSN ERETI0LUR L1y Exels]
Lornenses Pawn
[EHTI SO TR R
RLHID TS Yuintaonin Abnmentacion spstads {oneennade Penueade p
Permeado Toial
NE3 [DRY+ (363} ey < (i
3R i, 18 futy B S Rs 1IN
RSN g hE i
i ‘ . EE
P 0,47 G
VE ) [EREN
H I o o
: et T ol 0o
TR R [ 80 0.5
R 5 A6 SRS
Ci 2012wy 206120 3, S
H IR HETTH it
S ) I lo sy 2alb Ry } A
Sl : iviue R0
JEICT ’ $r <
RERE 357
: Wi {iE
.

iy

Prosin
Hovstor Perus

235% b

78 bar

IS ES b
3 har
635 hW
P30 W

ST

i
1}

)

in

R

{380

(V5]




consorcio de abastecimiento
de aguas ¢ fuerteventura

Advertencias de Solubilidad
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SUMINISTRO MEMBRANAS CENTRO PRODUCCION CORRALEJO

2°) Caracteristicas Técnicas de las membranas a suministrar en el centro de produccién

de Corralejo:

Las membranas que se quieren suministrar en el centro de produccion de Corralejo son las
Filmtec SW30XHR-400 o similar y sus caracteristicas técnicas se exponen a continuacion, y
se suministraran con interconectores, sin el sistema ILEC.

Se propone en dicha proyeccidn la instalacién de 168 membranas Filmtec SW30XHR-400 o
similar, con los siguientes pardmetros de funcionarmiento:

Caudal alimentacién agua mar =
Caudal permeado =

Caudal rechazo =

Presion alimentacion =

Presion rechazo =

Flujo especifico medio =

Factor conversion =

STD permeado =

Boro en permeado =

212 md/h.

92 m3h (2.208 m¥dia).
120 m¥/h.

63,10 Bar.

61,60 Bar.

14,74 Imh.

434 %.

104 mg/l.

0,6 mg/l.

Product Specifications

SW30XHR-4C04

1.200183)

Part Active Arei Maximum Operating  Permeate Flow  Stabilized Boten  Minimum Salt Stabilized Salt
Product Number  fi2 (m¥) Prassure psig (bar)  Rate gpd {m¥d}  Rejection % Rejection % Rejection %
203991 40037 8,000 (23 a3 92.70 8082
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PROYECCION ANO PUESTA EN SERVICIO

Informacion del Provecto:

Detalles del Sistema
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Advertencias de Solubilidasg
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3°) Transporte y Descarga:

Los costes por transporte y descarga de las membranas seréan de cuenta del
suministrador y puesto en las instalaciones de la planta desaladora de Corralejo y Gran
Tarajal del CAAF.
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4°) Precio Maximo de Licitacion:

El precio maximo de licitacién para el suministro de las membranas seré de 272.000.-€
siendo el IGIC correspondiente tipo cero, segun Articulo 27 “Tipos impositivos” de la
Ley 20/91 de 7 de Junio.

5° Plazo de Entrega:

El plazo maximo de entrega para el suministro de las membranas sera de 4 meses (16
semanas) desde la firma del contrato, en cada uno de los lotes.

6°) Suministro:

El suministro sera de membranas de 6smosis inversa de agua de mar, y segun las
especificaciones técnicas expuestas, siendo las cantidades a suministrar las
siguientes:

- 179 uds. Membranas de 6smosis inversa para agua de mar Filmtec SW30XHR-440
o similar.

- 168 uds. Membranas de 6smosis inversa para agua de mar Filmtec SW30XHR-400
o similar.

7°) Solvencia técnica o profesional.-

Se acreditara por el siguiente medio, de conformidad con el articulo 77 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos def Sector Publico): Los licitadores deberan acreditar
la realizacién de los principales suministros de objeto similar a lo que es objeto de la
presente contratacion, durante los tres Gltimos afos, indicando su importe, fechas y
destinatario publico o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracién del empresario.

8°) Criterios de Valoracion para la adjudicacién:

Las Ofertas presentadas se valoraran atribuyendo, en total maximo de 100 puntos,
distribuidos del modo siguiente:
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1° CRITERIOS ECONOMICOS: PRECIO (85 PUNTOS)

Por el primer criterio se podran atribuir hasta 85 puntos. Obtenido el orden de relacién de
fodas las ofertas respecto a ese criterio, la valoracién se llevard a cabo atendiendo el
siguiente criterio:

A la oferta mas ventajosa para el C.AAF. (Oo) le corresponderan ochenta y cinco (85)
puntos, de modo que p, =85, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente formula:

.
PP O) g

Oi

Donde: “P;” es la puntuacidn de cada oferta, “p,” es la puntuacion maxima, “O,” es el valor
cuantitativo de la mejor oferta y “O;” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

El ofertante que obtenga mayor puntuacion con la suma de los criterios seréa la oferta que
se propondra al érgano de contratacion. En caso de empate se resolvera el concurso por
sorteo.

Segun el Articulo 85, del reglamento general de la ley de contratos de las administraciones
publicas no se admitirén aquellas propuestas econémicas donde se aprecie que la oferta
es desproporcionada o temeraria, cuando las ofertas se encuentren en los siguientes
supuestos recogidos en dicho articulo.

2° CRITERIOS NO ECONOMICOS: (Maximo: 15 puntos)

CRITERIOS PONDERACION
1) Rebaja en plazo de entrega .......cocooiiiviiniiii e, 15 puntos
- Entrega en un plazo de 12 semanas o inferior .............................. 15 puntos
- Entregaenunplazode 14-13semanas.........................ceoeeeee... 10 puntos
- Entregaenunplazode 16-15semanas....................................... 5 puntos
- Entrega en un plazo de superior a 16 semanas.............................. 0 puntos

Puerto del Rosario a, 2 de Febrero de 2015
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