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1.- OBJETO DEL PLIEGO

El Suministro e instalacién de equipos de aire acondicionado para la climatizaciéon de salas
de cuadros eléctricos para estaciones de bombeo se desarrollara técnicamente y se ajustara
a lo que se describen y se desarrollara técnicamente y se ajustara a lo que se describen a
continuacioén, segun los 2 lotes descritos.

2.- CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR EL SUMINISTRO E INSTALACION

SUMINISTRO E _INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO - CLIMATIZACION SALAS
PLANTAS DESALADORAS

Cantidad: 5 Uds.

- Unidad Interior SAMSUNG — Modelo ACO90HBMDKH/EU.
- Paotencia nominal Frio: 9 kW.

- Potencia nominal Calor: 10 kW.

- Consumo Nominal Frio: 2,8 kW,

- Intensidad Nominal Frio: 13A.

- Proteccién Intensidad Mdxima: 30 A.
- Conexion Frigorifica: 3/8 5/8.

- Tension: 220 — 240 V — 50 Hz.

- Clase Climatizacion: T1

- Clase Energia: AA+.

- Unidad Exterior SAMSUNG — Modelo ACO90FCASEH U (Tipo INVERTER).

- Tension: 220 — 240 V — 50 Hz.

- Clase Climatizacion: T1

- Aislamiento: IPX4

- Tipo GAS: 410 a

- Incluird la mano de obra y material de conexionado de los equipos (Tubos cobre con
aislamiento, tubos pvc desagiies, cables eléctricos que se conectarén a una proteccion
magnetotermica y diferencial que la habilita el CAAF, ademds incluird grua si fuera necesario o algun
otro elemento necesario para la instalacion).
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Unidad Interior sobre techo Unidad Exterior Condensadora

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO — CLIMATIZACION SALA ESTACION

BOMBEO LA HERRADURA

Cantidad: 1 Ud.

REFERENCIA DESCRIPCION - ~ CANT.

SPLIT PARED FRIO/CALOR: 6 / 7 KW

RAS-22N3AV2-E CONDENSADORA INVERTER 6 KW 1

RAS-B22N3KV2E EVAPORADORA INVERTER 6 KW 1
MANDO POR INFRARROJOS

INTERCONEXION<20ML (1/47-1/2" + CABLE 4X1,5MM)
Caracteristicas técnicas:

SPLIT PARED RAS 22N3AVZE

RAS B22N3KV2E

CAPAGIDAD NOMINAL 6 kW

RANGO DE CAPACIDAD 1.2 - 8,7 kW

CONSUMO MIN. NOM. MAX. 0,20/ 1,89/ 2,65 kW
CLASE ENERGETICA A++

UNIDADAD INTERIOR CAUDAL DE AIRE 2316-643 M3/H
PESION SONORA 53 DBA

- Incluird la mano de obra y material de conexionado de los equipos (Tubos cobre con
aislamiento, tubos pvc desagiies, cables eléctricos que se conectardn a una proteccion
magnetotermica y diferencial que la habilita el CAAF, ademds incluira gria si fuera necesario o algtn
otro elemento necesario para la instalacion).
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3.- TRANSPORTE DEL SUMINISTRO E INSTALACION

Los costes por transporte, descarga e instalacion de los equipos de aire acondicionado y
materiales a suministrar seran de cuenta del licitador y puesto en las instalaciones de:

- Sala cuadros eléctricos Planta Desaladora de Corralejo CAAF (1 Ud.).
Carretera Majanicho s/n. Corralejo (T.M. La Oliva)

- Sala cuadros eléctricos Planta Desaladora Gran Tarajal CAAF (2 Uds.).
Barranco del Aceitun s/n. Gran Tarajal (T.M. Tuineje)

- Sala cuadros eléctricos Desaladora Puerto del Rosario CAAF (2 Uds.).
C/Maximo Escobar, n° 2, Puerto del Rosario (T.M. Puerto del Rosario)

- Sala cuadros eléctricos Estacién Bombeo La Herradura CAAF (1 Ud.).
Pago de La Herradura, s/n. Puerto del Rosario (T.M. Puerto del Rosario)

Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del
mismo, y de las medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correran por
cuenta de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro y en servicio se formalizara la correspondiente Acta de
Recepcion.

4.- RECEPCION DE LOS EQUIPOS E INSTALACION

El licitador a la recepcién de los equipos de aire acondicionado se coordinara con el CAAF
para la ejecucién de la instalacion de los mismos segun los emplazamientos recogidos en el
punto 3 de este Pliego. Posteriormente, se realizara la puesta en marcha de los equipos y se
comprobara su funcionamiento y que dichos equipo cumplen con las especificaciones
técnicas recogidas en el apartado 2 de este pliego.

Si el suministro e instalacién de los equipos de aire acondicionado una vez comprobados, no
fuese de conformidad en su totalidad o en algunos de los elementos mecanicos y eléctricos
que lo integran, por no cumplir con el contrato, sera le comunicara al licitador para que
proceda a la solucién de este incumplimiento, en caso contrario, el adjudicatario tiene la
obligacion de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna.

5.- PLAZO DE GARANTIA

Se establecerad un plazo de garantia de UN ANO (1) afio, contado a partir de la puesta en
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servicio de dichos equipos, mediante acta de recepcion.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion del suministro de la bomba sumergible sera de
VEINTITRES MIL EUROS (23.000,00.-€).

El IGIC que resulta de aplicar el tipo impositivo 7% al presupuesto base de licitacion
ascendera a la cantidad de 1.610,00.-€.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL EUROS
(23.000,00.-€).

8.- PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO E INSTALACION

El plazo maximo del suministro e instalacion sera de 3 MESES.
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