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DE AUTOCONSUMO ASOCIADO A LA EDAM DE CORRALEJO”
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1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de
base para la contratacion del Servicio de mantenimiento del Parque Eélico de autoconsumo
asociado a la EDAM de Corralejo.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion para la contratacion del servicio de mantenimiento del Parque
Eolico de autoconsumo asociado a la EDAM de Corralejo asciende a la cantidad de CINCUENTA'Y
SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (57.600,00 €). Impuestos excluidos.

3. PLAZO DE REALIZACION DEL SERVICIO

El plazo de realizacion del servicio sera de 12 MESES a partir de la formalizacion del contrato, con la
posibilidad de prorroga por 1 afio.

4, NECESIDADES A SATISFACER

La instalacion ‘Parque Edlico de 1,7MW para autoconsumo en planta desaladora de agua de mar de
Corralejo’ esta funcionando como instalacion en régimen especial como productora de energia
eléctrica con consumo asociado a la desaladora de Corralejo desde el mes de Abril de 2010.

La ubicacién de la instalacion es Carretera de Majanicho s/n, Corralejo, C.P.35600, T.M. La Oliva.

Para su correcto funcionamiento es necesario realizar mantenimientos preventivos, correctivos,
monitorizacién y mantenimiento del scada y linea de comunicacion por satélite de los
aerogeneradores de los cuales se deberd encargar una empresa cualificada que realice
intervenciones de reparacion de averias, vigilancia y supervisién del comportamiento del parque
edlico y aportacion de los consumibles necesarios para los mantenimientos preventivos con el
objetivo de obtener la mayor disponibilidad del parque posible. Siempre se regira este servicio segun
los manuales de Operacion y Mantenimiento de este tipo de aerogenerador.

El parque edlico estda compuesto de 2 Uds. de Aerogeneradores de 850 Kw, modelo G52-T44
fabricados por Gamesa, cada uno interconectados al centro de transformacion de la desaladora.
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5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO
La empresa adjudicataria prestara los siguientes servicios:

Monitorizacién remota de los Aerogeneradores (AEGS)

El adjudicatario realizara de manera continuada (24 horas al dia, 7 dias a la semana) la
monitorizacion remota de los AEGs desde su sede de operaciones y mantenimiento.

El adjudicatario contratara y mantendra disponible una linea de comunicacion via satélite entre su
sede de operaciones y mantenimiento y el Parque Edlico, para el acceso remoto a cada AEG
mediante el Sistema de Control Remoto.

El personal del adjudicatario estara disponible para acudir al Emplazamiento en Horas Laborales en
las 24 horas siguientes al aviso del Propietario o a la recepcion de una alarma por el Mantenedor a
través del Sistema de Control Remoto (excluyéndose del computo de dichas horas aquéllas que no
sean Horas Laborales).

Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo consiste en la realizacion de inspecciones de mantenimiento
programadas, que se realizaran de conformidad con el Calendario de Mantenimiento Preventivo a
establecer entre las dos partes.

Al menos treinta (30) dias antes del comienzo de cada afio natural, el Mantenedor enviara al
Propietario el Calendario de Mantenimiento Preventivo proyectado para dicho afio natural de
conformidad con los Manuales de O&M. En los quince (15) dias siguientes a su recepcion el
Propietario podra hacer observaciones razonables al mismo. El adjudicatario procedera sin dilacion a
modificar el Calendario de Mantenimiento Preventivo sobre la base de las observaciones razonables
del Propietario. Si no hubiera respuesta del Propietario en el plazo de 15 dias mencionado
anteriormente, se considerara a todos los efectos que el Propietario ha aprobado el Calendario de
Mantenimiento Preventivo propuesto por el adjudicatario.

Las intervenciones de Mantenimiento Preventivo se basaran asimismo en el anélisis del adjudicatario
de los datos recogidos por el sistema de monitorizacion de vibraciones instalado en el tren mecanico
de los AEGs.

La fecha de ejecucion de cada intervencion de Mantenimiento Preventivo sera notificada al
Propietario con una antelacion de al menos 15 dias.
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Los consumibles necesarios para el Mantenimiento Preventivo del Equipo, como aceites, lubricantes,
grasas, filtros, juntas, fusibles, etc., que se relacionan en el Anexo 1 (la “Lista de Consumibles’) seran
proporcionados por el adjudicatario. El adjudicatario se compromete a ofrecer y presupuestar al
Propietario cualquier mejora de los mismos durante la prestacion del servicio.

Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo puede referirse tanto a Reparaciones en Garantia como a Reparaciones
Fuera de Garantia, y comprende:

(a)  Operaciones de gran correctivo: aguéllas que precisan de la aportacién de medios auxiliares de
elevacion y transporte y/o medios humanos fuera de los habituales presentes en el Parque
Edlico; y,

(b) Operaciones de pequefio correctivo: intervenciones de reparacion de averias que no precisan
de las aportaciones especiales descritas en el apartado a) anterior.

Reparaciones en Garantia

La mano de obra, consumibles, repuestos, transporte, medios de elevacién y medios auxiliares
necesarios para realizar las Reparaciones en Garantia seran proporcionados por el adjudicatario sin
coste para el Propietario.

Reparaciones Fuera de Garantia

El adjudicatario enviara sin demora al Propietario una notificacion por escrito o mediante correo
electronico (la “Notificacion de Reparacion Fuera de Garantia’) si cualquier elemento relativo al
Equipo requiere una reparacion que no esté cubierta por las Garantias de la Compraventa o la
Garantia de Instalacion. Cada Notificacion de Reparacion Fuera de Garantia enviada al Propietario
incluira (a) una descripcion del problema percibido, (b) la Reparacion Fuera de Garantia que se
propone realizar, y (c) una estimacion del precio de dicha Reparacion Fuera de Garantia. Dentro del
plazo de 5 Dias Habiles a contar desde la recepcion de la Notificacion de Reparacion Fuera de
Garantia el Propietario, a su solo criterio, podra o bien (1) autorizar al adjudicatario para que
comience la Reparacion Fuera de Garantia, o (2) declinar la realizacion de la Reparacion Fuera de
Garantia, en cuyo caso no podra reclamar bajo ninguna de las Garantias de la Compraventa ni la
Garantia de Instalacion en la medida en que la reclamacién haya sido causada directa o
indirectamente por la decision del Propietario de declinar la realizacion de la Reparacion Fuera de
Garantia o de no dar su autorizacion a la misma. El Propietario podré asimismo, mediante notificacion
por escrito al adjudicatario, solicitar al adjudicatario la realizacion de Reparaciones Fuera de Garantia
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en relacion con cualquier problema en el Equipo que llegue a su conocimiento. Dentro del plazo de5
Dias Habiles a contar desde la recepcion de dicha notificacion del Propietario, el adjudicatario
respondera con una propuesta de Reparacion Fuera de Garantia y una estimacion de su precio. Si a
continuacion el Propietario solicita al adjudicatario que la lleve a cabo, el adjudicatario ejecutara la
Reparacion Fuera de Garantia solicitada por el Propietario. Tanto si se realiza a iniciativa del
adjudicatario como a iniciativa del Propietario, las Reparaciones Fuera de Garantia se ejecutaran en
Horas Laborales salvo que el Propietario solicite otra cosa de manera razonable.

Cualquier coste adicional en términos de entrega de componentes o materiales y/o de horas extra de
trabajo incurrido en relacion con la reduccion del tiempo de respuesta a una Reparacion Fuera de
Garantia en caso de Emergencia o bien cuando el Propietario haya solicitado al adjudicatario dicha
reduccion de tiempo, seran asumidos por el Propietario. El Propietario interrumpira el funcionamiento
de cualquier parte del Equipo si, en opinion del adjudicatario o del Propietario, el funcionamiento
continuado de dicha parte del Equipo puede conllevar mayores daiios al Equipo, o dafios a otras
propiedades o comprometer la seguridad de las personas o el medio ambiente.

Mantenimiento de palas

El adjudicatario prestara un servicio de mantenimiento de palas con el siguiente alcance:

a) Inspeccion semestral completa del estado de las palas, mediante medios opticos desde nivel de
suelo, anotando la aparicién y evolucion de desperfectos.

b) Revision bianual de drenajes y sistemas de tierras.

c) Revision y reparacion en afios alternos de desperfectos en la concha, borde de ataque y borde
de salida de las palas, incluida la reparacion del desgaste en la superficie de las palas que no
requiera el desmontaje de las palas o el rotor, debiendo realizarse la primera revision vy, si fuera
requerida, la consiguiente reparacion al vencimiento del primer afio del contrato de
mantenimiento o tras la sustitucion de la pala (segun sea el caso).

El adjudicatario enviara al responsable designado por el Propietario de este Contrato un informe
anual referido a los trabajos de mantenimiento de palas realizados en ese afio por el adjudicatario,
que incluira:

() El resultado de las inspecciones visuales, ilustrado con fotografias que muestren los
desperfectos o erosion de las palas.
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(i)  Elestado de los drenajes y sistemas de tierras de las palas.

(i) Una descripcion de las intervenciones realizadas en las palas.

Mantenimiento del Software

El adjudicatario realizara el mantenimiento del Software, que consiste en la subsanacion de errores
en el Software que impidan su utilizacion normal.

Informes Mensuales

Cada mes natural el adjudicatario preparara un informe que contendra la siguiente informacion:

(a)  Elcalculo de la Disponibilidad de cada AEG y la Disponibilidad media de la totalidad de AEGs;

(b)  Una relacion de las averias en el Equipo, indicando la fecha, origen de la averia, reparaciones
llevadas a cabo, tiempo de la reparacion, repuestos utilizados y tiempo de indisponibilidad del
AEG, en su caso;

(c)  Uninforme del Mantenimiento Preventivo realizado en el Equipo;

(d)  Un informe de las visitas al Emplazamiento y los incidentes relativos a seguridad y prevencion
de riesgos laborales, en su caso, o cualquier otra cuestion sustancialmente relevante para la
operacion y mantenimiento de los AEGs;

(e) A opcion del Mantenedor, cualquier otra informacién sobre los trabajos realizados en el mes
objeto del informe y los trabajos previstos para el mes siguiente.

El informe seré proporcionado al Propietario no mas tarde del dia 15 del mes siguiente.

Materiales quimicos y/o residuos

En la medida en que lo permita la Legislacién Aplicable, el adjudicatario retirara del Equipo los
materiales quimicos y/o residuos peligrosos y ordinarios derivados de su mantenimiento, los
depositara en contenedores suministrados por el Propietario y los entregard en el almaceén del
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Propietario en el Emplazamiento, de conformidad con la Legislacion Aplicable y de manera diligente,
para que el Propietario gestione la retirada y tratamiento de dichos materiales quimicos y/o residuos
peligrosos y ordinarios. Dichos contenedores seran validos para la gestion y segregacion de residuos
conforme a la Legislacién Aplicable. Lo anterior es en el bien entendido de que (i) si la Legislacion
Aplicable exige que el transporte de los materiales quimicos y/o residuos desde el Equipo a los
contenedores suministrados por el Propietario se realice con vehiculos especiales distintos de los
habitualmente necesarios para la prestacion de los Servicios y el adjudicatario no cuenta con dichos
vehiculos especiales, el Propietario sera responsable de realizar dicho transporte y (ii) la propiedad
de los citados materiales quimicos y/o residuos seré en todo momento del Propietario.

6. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION

A lo largo de la duracién de este Servicio, la administracion, de ahora en adelante propietario se
responsabilizara de lo siguiente:

Repuestos

El Propietario almacenara en el Emplazamiento el listado de repuestos y consumibles adjunto a este
pliego, para posibilitar la prestacion de los Servicios. Los elementos incluidos en el Listado de
Repuestos Recomendados seran almacenados por el Propietario.

El Propietario tendré la responsabilidad de la custodia, vigilancia y mantenimiento de los materiales
almacenados conforme a lo anterior y los repondra sin demora segun vayan siendo utilizados por el
adjudicatario para la prestacion de los Servicios, con excepcién de aquellos materiales que el
adjudicatario emplee para Reparaciones en Garantia y que seran repuestos en el aimacén por el
adjudicatario a su sola costa.

Acceso

El Propietario proporcionara al adjudicatario acceso constante al Emplazamiento (incluyendo viales
de acceso y viales internos) y al Equipo, que debera ser adecuado para permitir al adjudicatario la
prestacion de los Equipos en plazos razonables. Dicho acceso debera ser permitido al adjudicatario y
a sus subcontratistas de manera que se pueda movilizar, instalar y poner en funcionamiento en la
zona inmediatamente proxima al Equipo los recursos materiales y humanos necesarios para la

Pag. 8



PRODUCCION
N Exp.: CS11/17
Ref.: ECH

prestacion de los Servicios, incluyendo en su caso grias para el desmontaje de Grandes
Componentes.
Estas obligaciones del Propietario incluyen la reparacion de viales y plataformas, si fuera preciso.

Almacén

El Propietario habilitara a su cargo un almacén en el Emplazamiento, que debera cumplir con lo
establecido en la Legislacion Aplicable, en particular respecto del almacenamiento y segregacion de
materiales y residuos toxicos o peligrosos. El Propietario almacenara en el mismo los materiales
incluidos en el Listado de Repuestos Recomendados, otros materiales y herramientas, el ordenador
para el interfaz con el Sistema de Control Remoto y los materiales quimicos y residuos peligrosos
hasta su retirada para la gestion y tratamiento de los mismos. El almacén cumplira los siguientes
requisitos:

(a) sera un edificio cerrado por sus cuatro lados y con cubierta, con llave y con unas
dimensiones adecuadas para el almacenamiento y conservacion de los citados
materiales;

(b) debera contar con un sistema de climatizacion que permita que la temperatura interior se
mantenga dentro de rangos que aseguren la adecuada conservacion de los citados
materiales almacenados en su interior.

El Propietario autoriza al adjudicatario a almacenar en el citado almacén los materiales, consumibles
y repuestos propiedad del adjudicatario que éste vaya a emplear en los Servicios, y se compromete a
proporcionar acceso permanente al almacén tanto al adjudicatario como a sus subcontratistas. El
adjudicatario es el (inico propietario de los materiales, consumibles y repuestos citados anteriormente
en este parrafo y el Propietario se abstendra de utilizarlos o de permitir a terceros (a excepcion del
adjudicatario y sus subcontratistas) su utilizacion. El adjudicatario y sus subcontratistas podran utilizar
y retirar del almacén a su criterio dichos materiales, consumibles y repuestos en cualquier momento.

Permisos y licencias
El Propietario obtendra y mantendra a su sola costa todos los permisos y licencias exigibles en
relacion con el Emplazamiento, el Parque Edlico y el Equipo, salvo aquéllos que conforme a la

Legislacion Aplicable deba tener el adjudicatario para prestar los Servicios.

Aprobacion del Propietario
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En cualquier circunstancia en la que el adjudicatario solicite la aprobacion o consentimiento del
Propietario para cualquier accion (o inaccion), el Propietario valorard dicha solicitud y le dara
respuesta tan pronto como sea posible en consideracion a las circunstancias y, si fuera factible,
dentro del plazo de respuesta solicitado por el adjudicatario. Lo anterior es en el bien entendido de
que el Propietario no retrasara, denegaréa ni evitara expresar su aprobacién o consentimiento sin justa
causa.

El adjudicatario prestara los Servicios con criterios razonables, intentando en la medida de lo posible
minimizar la interrupcién del funcionamiento del Equipo y maximizar la produccion energética e
ingresos derivados del mismo.

Documentacion necesaria

El Propietario proporcionara al adjudicatario copia de aquella documentacion (incluyendo
modificaciones y actualizaciones de la misma) que sea necesaria para que el adjudicatario pueda
prestar los Servicios.

Otras responsabilidades

El Propietario sera responsable del adecuado mantenimiento de los equipos eléctricos y de los
extintores de los AEGs1, con arreglo a criterios razonables y a la Legislacion Aplicable. El Propietario
se responsabilizara asimismo del adecuado mantenimiento de la obra civil del Parque Edlico
conforme a los citados criterios y Legislacion Aplicable.

El Propietario notificara al adjudicatario en el menor plazo posible cualquier defecto o disfuncion en el
Equipo que sea detectada por el Propietario, sus agentes y sus otros contratistas.

Subcontratacion

El adjudicatario podra utilizar subcontratistas para la prestacion de los Servicios, si bien el empleo de
subcontratistas no eximira al adjudicatario de su responsabilidad frente al Propietario por las
obligaciones y garantias asumidas en el presente Contrato.

7. GARANTIAS DEL SERVICIO

El adjudicatario garantiza al propietario que las reparaciones que lieve a cabo en los equipos en virtud
de este Contrato estaran libres de defectos de materiales y ejecucidn, durante el siguiente plazo,
respecto de defectos en los materiales: 12 meses para reparaciones y sustituciones, a contar desde
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la finalizacion de la reparacion o sustitucion. No obstante, los componentes comerciales fungibles
(tales como escobilllas, filtros, grasas, etc.) incluidos en la Lista de Consumibles (segin sea
actualizada periédicamente por el Mantenedor) llevaran el periodo de garantia que de su fabricante.
Esta Garantia General no serd aplicable a aquellos materiales que no hayan sido aportados o
suministrados por el adjudicatario, el Vendedor o sus Afiliados.

Respecto de defectos en la ejecucion: 12 meses desde la finalizacion de la reparacion o sustitucion.
En virtud de esta Garantia General, el adjudicatario reparara o sustituira a su costa las partes del
Equipo reparadas o sustituidas por el adjudicatario en cualquier Reparacion Fuera de Garantia que
presenten defectos de materiales o ejecucion durante los plazos descritos anteriormente.

La mano de obra, consumibles, repuestos, transportes, medios de elevacion y medios auxiliares
necesarios para realizar reparaciones o sustituciones en virtud de esta Garantia General seran
proporcionados por el adjudicatario sin coste para el Propietario.

No seran admisibles reclamaciones dirigidas al adjudicatario en virtud de la presente clausula por
defectos o no conformidades del Equipo reclamadas al Vendedor en virtud de las Garantias de la
Compraventa dadas en el Contrato de Compraventa o al Contratista en virtud de la Garantia de
Instalacion dada en el Contrato de Servicios y resueltas conforme a dichos contratos. De la misma
manera, no seran admisibles reclamaciones dirigidas al Vendedor en virtud de las Garantias de la
Compraventa o al Contratista en virtud de la Garantia de Instalacion por defectos o no conformidades
del Equipo reclamadas al adjudicatario en virtud de la presente clausula y resueltas conforme a la
misma.

7.1 Limitaciones de las Garantias

Las garantias otorgadas por el adjudicatario en las clausula 6 esta condicionada a que el Propietario
ubique y opere el Equipo de conformidad con los Datos del Emplazamiento, las Especificaciones
Técnicas, las Especificaciones para la Obra Civil y Eléctrica y los Manuales de O&M; que los Datos
del Emplazamiento sean representativos de las condiciones reales del Emplazamiento y que las
condiciones del Emplazamiento se correspondan con la clase IEC de los AEGs; y que el
mantenimiento del Equipo sea realizado por el adjudicatario en virtud de este Contrato y el
Mantenedor opere en remoto los AEGs a través del Sistema de Control Remoto.

Dichas garantias tienen caracter excluyente, y sustituyen a cualquier otra garantia exigible al
adjudicatario, ya sea expresa o implicita, ya sea relativa al rendimiento, a la adecuacion para su venta
o a la idoneidad para un fin concreto del Equipo o los Servicios. No existe ninguna otra garantia,
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acuerdo, compromiso, uso o costumbre aplicable al Equipo o los Servicios que pueda reclamérsele al
adjudicatario mas alla de las garantias otorgadas en esta clausula 6 y, en consecuencia, ninguna
garantia distinta de aquéllas que pudiera haber ofrecido cualquier empleado, agente o representante
del adjudicatario 0 de sus Afiliados, tanto verbalmente como por escrito, se considerara valida o
exigible al adjudicatario.

El adjudicatario no es y no sera responsable de ningun alegado incumplimiento de las garantias
dadas en este Contrato derivado de (las “Limitaciones de las Garantias”):

(@) Un mal uso o utilizacion abusiva del Equipo (a menos que dicha utilizacion abusiva fuera por
parte del adjudicatario, el Vendedor, el Contratista, sus Afiliados o sus subcontratistas) o
condiciones de funcionamiento del Equipo en el Emplazamiento fuera de los pardmetros
sefialados en las Especificaciones Técnicas y en los Manuales de O&M.

(b) Montaje o mantenimiento por cualquier Persona no autorizada por el adjudicatario, el Vendedor o
el Contratista, u operacion o manejo del Equipo con anterioridad a la firma del Certificado de
Aceptacion del Parque Edlico por cualquier Persona no autorizada por el Contratista, el Vendedor
o el adjudicatario.

(c) Toda modificacion en el Equipo no autorizada por el adjudicatario, el Vendedor, o el Contratista o
la utilizacion de piezas de repuesto para el Equipo no autorizadas por el adjudicatario, el
Vendedor o el Contratista.

(d) Cambios en la Legislacion que requieran modificaciones en el Equipo que supongan que no
puede ofrecer el rendimiento garantizado en el presente Contrato.

(e) Falta de acceso al Emplazamiento o al Equipo.

(f) Desviaciones respecto a las Especificaciones para la Obra Civil y Eléctrica en las instalaciones
ejecutadas o suministradas por el Propietario o mal funcionamiento de las mismas.

(9) El incumplimiento de las obligaciones del Propietario relativas al Listado de Repuestos
Recomendados.

(h) Mas de cincuenta (50) errores en la red eléctrica computados en periodos de un afio que
impliquen o hagan necesaria la parada o desconexion del Equipo.
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(i) Cualquier factor o condicion extema, incluyendo fuerza mayor y desgaste por el uso ordinario (tal
como, a titulo ilustrativo, el descascarillado y la formacion de grietas y bolsas de aire en la
superficie de las palas de los AEGs).

7.2 Remedio exclusivo

La obligacion de reparacién o sustitucion de los trabajos y materiales defectuosos prevista en la
clausula 6.1 y el pago de la penalizacion establecida en la clausula 6.2 constituyen el remedio
exclusivo a que tendra derecho el Propietario por los dafios y perjuicios que resulten de dichos
trabajos o materiales defectuosos o del incumplimiento de la Garantia de Disponibilidad,
respectivamente. Con la ejecucion de dichas reparaciones o sustituciones o el pago de la citada
penalizacion, segln corresponda, se entendera que el Mantenedor ha cumplido con sus obligaciones
de garantia conforme al presente Contrato.
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